
Bu talimat armatürle ilgili ileride oluşabilecek bakım işleri için saklanmalıdır. Yukarıdaki talimatlara uygunsuzluk otomatik olarak EAE’nin sorumluluğu dışındadır. 
The present instruction paper has to be kept for any future maintenance operation the luminaire. Non-compliance with the above will automatically release EAE’s from any responsibility. 

 

F‐100_1 1 

                                                                   

   

   

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

   

 

         

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bu armatür ilgili 
standartlara uygun dizayn 
edilmiş ve üretilmiştir. Bu 
armatürün içindeki ışık 
kaynağı ve harici bükülgen 
kablo veya kordonun hasar 
görmesi durumunda    
sadece imalatçı tarafından 
ya da imalatçının yetkili 
servisi ya da eşdeğer 
nitelikte bir kişi tarafından 
değiştirilmelidir. Armatür 
içindeki, sürücü (driver) 
yalnızca üretici tarafından 
değiştirilmelidir. 

This luminaire has 
been designed and 
manufactured according to 
relevant standards. If the 
external flexible cable or 
cord of this luminaire is 
damaged, and The light 
source contained in this 
luminaire shall only be 
replaced by the 
manufacturer or his service 
agent or a similar qualified 
person. The driver inside of 
the luminaire can only be 
replaced by the 
manufacturer. 
 

 

 

Dikkat, elektrik çarpma riski  
Caution, risk of electric shock

 

Kablo Kesim Boyları          
Cable Cutting Dimensions 

 

 

 

 

 

 

 

  REVOLED X MONTAJ KLAVUZU 

REVOLED X INSTALLATION GUIDE 
 

                         

Montaj  
Ekipmanı 
Assembly 
Equipment

Güvenlik 
Ekipmanı 
Security 

Equipment 

REVOLED X SPORT 

REVOLED X  

REVOLED X (HARİCİ)  
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ASKI TAKIMLARI / HANGERS SETS 

       

Kablo Tavası Askı Takımı ( KT ) 

Hanger Set for Cable Tray ( KT ) 

Bara Askı Takımı ( BR )            

Hanger Set for Busbar ( BR )          

Açılı Askı Takımı ( AC )      

Adjustable Hanger Set ( AC )       

Sismik Askı Takımı ( SA )    

Seismic Hanger Set ( SA )     

 
KABLO TAVASI ASKI TAKIMI MONTAJI (KT) / ASSEMBLY HANGER SET FOR CABLE TRAY (KT) 

KT1 
 

KT2 
 

   

 

KT3 
 

KT4 
 

   

10 

10 
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KT5   

 

 

 
BARA ASKI TAKIMI MONTAJI (BR) /ASSEMBLY HANGER SET FOR BUSBAR SYSTEM (BR) 

BR1    BR2   

   

BR3   

   

10  13 
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AÇILI ASKI TAKIMI MONTAJI (AC) / ASSEMBLY FOR ADJUSTABLE HANGER SET (AC) 

AC1    AC2   

   

SİSMİK ASKI TAKIMI MONTAJI (SA) / ASSEMBLY FOR SEISMEC HANGER SET (SA) 

SA1    SA2   

 

 

 

AC3 
 

 

10  10 

10 

‐30  

Max -90 

30  

Max 90 

0  
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L 
N 

D1* 

D2* 
L 

N 

SA3   

 

 

KLEMENS BAĞLANTI MONTAJI / TERMINAL ASSEMBLY 

K1    K2    K3   

     

 

K4    K5    K6   

     

* İşaretli klemens yuvaları için; ayrıca etiketlenmiş ise etiket üzerindeki işaretlemelere uyunuz. 

* For the terminal hole; if the label is given separetely,please follow the markings on the label.   
 

Duvar Bağlantısı için 

For Wall 
Karabina için 

For Carabinet 


